
LEGENDA
oznaka simbol opis svjetiljke izvor svjetlosti napajanje količina izgled

S15

S16

Nadgradna plafonska
svjetiljka, IP66, IK08,
bijele
boje,dim.1060x82x78mm,

Nadgradna plafonska
svjetiljka, IP66, IK08, bijele
boje,dim. 1060x82x78mm

LED 30W,
3800lm,

127 lm/W,
CRI > 80,
4000K

LED 33W,
4400lm,

133 lm/W,
CRI > 80,
4000K

Interni DALI
dimabilni
predspojni
uređaj

S17

S17a

Nadgradna plafonska
svjetiljka,IP20, IK05, bijele
boje, dim. Ø120x190mm,

LED 8W,
790lm,

99 lm/W,
CRI > 80,
3000K

Nadgradna plafonska
svjetiljka,IP20, IK06, bijele
boje,dim. Ø140x190mm

LED 14W,
1490lm,

106 lm/W,
CRI > 80,
3000K

S18

S19

Ugradna plafonska
svjetiljka,
IP20, IK06, bijele boje,
dim. Ø110x89mm

LED 14W,
1490lm,

106 lm/W,
CRI > 80,
3000K

Ugradna plafonska
svjetiljka,
IP54, IK05, bijele boje,
dim. Ø80x75mm

LED 8W,
790lm,

99 lm/W,
CRI > 80,
3000K

LEGENDA
oznaka simbol opis svjetiljke količina izgled

P1.2

P1.3

P1.4

P3.1

P3.3

(P1.2) Nadgradna opšta anti-panik svjetiljka
izvora svjetlosti LED 1W, wi-fi kontrolabilna, sa
baterijom autonomije 3h, IP65, dimenzija
130x130x36mm

(P1.3) Nadgradna opšta anti-panik svjetiljka izvora
svjetlosti LED 2W, wi-fi kontrolabilna, sa baterijom
autonomije 3h, IP65, dimenzija 130x130x36mm

(P1.4) Nadgradna opšta anti-panik svjetiljka izvora
svjetlosti LED 1W, wi-fi kontrolabilna, sa baterijom
autonomije 3h, IP65, dimenzija 130x130x36mm

(P3.1) Nadgradna piktogramska svjetiljka izvora
svjetlosti LED 1.2W, wi-fi kontrolabilna, sa
baterijom autonomije 3h, dimenzija
340x257x46mm

(P3.3) Nadgradna piktogramska svjetiljka izvora
svjetlosti LED 1.2W, wi-fi kontrolabilna, sa
baterijom autonomije 3h, dimenzija
356x156x234mm
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simbol

PP-y 5x1,5 mm² (3x1,5 - napajanje 230 Vac + 2x1,5 - DALI komunikacija)

opis kabla
LEGENDA

PP-y 3x1,5 mm² (napajanje 230 Vac)

A 1a

zona paljenja

vrsta napajanja
( m - mreža, a - agregat, u-UPS)

broj strujnog kruga

- plafonsko osvjetljenje

simbol opis pozicijeoznaka

LEGENDA

iC

 Nadgradni  plafonski senzor pokreta 
za unutrašnju i spoljašnju upotrebu, ugao
pokrivanja 360°, radijus djelovanja do 
radijalno, odnosno 40m tangencijalno
vrijeme djelovanja i zona detekcije
95x95x65 mm, stepena mehaničke zaštite IP 54.

iC

 Nadgradni  plafonski senzor pokreta 
za unutrašnju i spoljašnju upotrebu, ugao
pokrivanja 360°, radijus djelovanja do 
radijalno, odnosno 23x6m tangencijalno
podesivo vrijeme djelovanja i zona detekcije
dimenzija Ø126x65 mm, stepena mehaničke
zaštite IP 54.

-T račva dimenzija 60x200 mm

-T račva dimenzija 60x100 mm.

- Krivina 90° horizontalna,  dimenzija 60x200 mm.

-Račva dimenzija 60x100 mm.

- Perforirani vatrootporni nosač kablova (E90) napravljen od pocinčanog lima,
 dimenzija 60x 400 x 3000 mm

-T račva dimenzija 60x400 mm.

- Krivina 90°  horizontalna, dimenzija 60 x 400 mm.

- Račva dimenzija 60x300 mm

-T račva dimenzija 60x300mm

- Račva dimenzija 60x400mm

- Perforirani vatrootporni nosač kablova (E90)   napravljen od pocinčanog lima,
dimenzija 60x 300 x 3000 mm

- Perforirani vatrootporni nosač kablova (E90) napravljen od pocinčanog lima,
 dimenzija 60x 200 x 3000 mm.

- Perforirani vatrootporni nosač kablova (E90)  napravljen od pocinčanog lima,
dimenzija 60 x 100 x 3000 mm.

- Krivina 90° dimenzija   horizontalna 60 x 300 mm

- Krivina 90° horizontalna, dimenzija 60 x100 mm.

Granica napajanja sa jednog elektro ormara

Interni DALI
dimabilni
predspojni
uređaj

Interni DALI
dimabilni
predspojni
uređaj

Interni DALI
dimabilni
predspojni
uređaj

Interni DALI
dimabilni
predspojni
uređaj

Interni DALI
dimabilni
predspojni
uređaj

185.12  m2 

113.18  m2 

15.19  m2 

16.35  m2 

143.4  m2 
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V1

FX35 OP,
FXX589431,
dim 1012x36mm,
bijela boja, IP20, IK07,
ES-System, Poljska

LED 12W
1500lm
125lm/W
CRI>80
4000K

8

Interni DALI
predspojni
uređaj

V2

FX35 OP,
FXX589433,
dim 1012x36mm,
bijela boja, IP20, IK07,
ES-System, Poljska

LED 24W
3000lm
125lm/W
CRI>80
4000K

63

Interni DALI
predspojni
uređaj

V3

PACO MINI,
PCO104591,
dim Ø70x210mm,
bijele boje, IP20,
ES-System, Poljska

LED 14W
1400lm
100lm/W
CRI 90
4000K, Medium 20°

19

Interni DALI
predspojni
uređaj

V2 V2 V2

V2 V2 V2 V2

V2 V2 V2 V2

V2 V2 V2 V2

V2 V2 V2

V2 V2 V2

V2 V2 V2

V2 V2 V2

V2

V2

V2

V2 V2 V2

V2

V2V2 V2 V2 V2

V2 V2 V2

V2 V2 V2

V2 V2 V2

V3
V3
V3

V3
V3
V3
V3

V3
V3
V3
V3

V3
V3
V3
V3

V3 V3 V3

V1V1

V1V1

V1V1

P3.1n

P3.1n P3.1n

P3.1nP3.1n

P3.1n

(P3.1n) Nadgradna piktogramska anti-panik svjetiljka
Exitalya Surface (LYE3070LXP3), sa auto-test
opcijom, izvora svjetlosti LED, 4000K, sa LiFePO4
baterijom autonomije 3h, IP42, IK04, vidljiva sa
udaljenosti od 30m, dimenzija 267,5x208mm, bijele
boje. Proizvođač Zemper, Španija.

7

P1.3n

P1.3n

P1.3n

P1.3n

P1.3n
P1.3n

P1.3n

P1.3n

P1.3n

P1.3n

P1.3n

P3.3n P3.3n

P3.3n

P3.3n

P3.3n

(P1.3n) Nadgradna anti-panik svjetiljka ARIAN
(LAE9150LXP3), izvora svjetlosti LED, 150 lm, sa
LiFePO4 baterijom autonomije 3h, stepena mehaničke
zaštite IP65, stepena otpornosti na mehaničke udare
IK10, dimenzija 357x130x71mm. Proizvođač Zemper,
Španija.
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(P3.1n) Nadgradna anti-panik svjetiljka ARIAN

RT-R2

RT-R4

RT-R1

Z20 9a

P3.3n

P1.3n

Z1 6a

Z1 6a

Z1 6a

Z1 6a

Z1 6a

Z1 6a
Z1 6a

Z1 6a

Z1 6a

Z1 6a

Z1 6a

Z1 6a

Z2 7a

Z2 7a

Z2 7a

Z2 7a

Z2 7a

Z2 7a Z2 7a

Z2 7a

Z2 7a

Z2 7a

Z3 8a

9a

9a

9a

9a

9a

Z1 6a

Z2 6a

Z2 6a

Z2 6a

Z2 6a Z2 6a

Z2 6a

Z2 6a

Z2 6a
Z3 7a

Z3 7a

Z3 7a

Z3 7aV2

V2

Z3 7a

Z3 7a

Z3 7aV2

Z3 7a
V2

9a 8a

8a

8a

8a

8a

8a

RT-R3Z1 6a

Z1 6a

Z1 6a

Z1 6a

Z2 6a

Z2 6a Z2 6a

Z2 6a Z3 7a

Z3 7a

Z3 7a

Z3 7a

Z3 7a Z3 7a

Z3 7a Z3 7a

Z3 7a Z3 7a

Z3 7aZ3 7a

Z4 8a

9a

9a

9a

9a

9a

9a

9a
Z1 6a

Z1 6a

Z2 6a

Z3 6a Z3 6a

Z4 7a

Z4 7a

Z5 8a Z4 8a

Z5 8a Z5 8a

Z5 8a Z5 8a

9a

9a

9a

9a

9a

9a

9a
9a

Sprat
Suteren

Broj

-101
-102
-103
-104
-105
-106
-107
-108
-109
-110
-111
-112
-113
-114
-115
-116
-117
-118
-119
-120
-121
-122
-123
-124
-125
-126
-127
-128
-129
-130
-131
-132
-133
-134
-135
-136
-137
-138
-139
-140
-141
-142
-143
-144
-145
-146

Naziv prostorije

SAOBRAĆAJNICA I PARKING
RAMPA 1
RAMPA 2
PJEŠAČKA ZONA
HODNIK 1
HODNIK 1'
PRETPROSTOR 1
STEPENIŠTE 1
LIFT 1
HODNIK 2
POMOĆNA PROSTORIJA 2
PRETPROSTOR 2
STEPENIŠTE 2
LIFT 2
HODNIK 3
POMOĆNA PROSTORIJA 3
PRETPROSTOR 3
STEPENIŠTE 3
LIFT 3
HODNIK
TEHNIČKA PROSTORIJA 1
TEHNIČKA PROSTORIJA 2
TEHNIČKA PROSTORIJA 3
PROSTORIJA ZA SERVER
PROSTORIJA ZA SPRINKLER
TRAFOSTANICA
PROSTORIJA ZA AGREGAT
PRETPROSTOR 1
RADIONICA 1
PRETPROSTOR 2
RADIONICA 2
PRETPROSTOR 3
RADIONICA 3
RADIONICA 4
MUŠKI TOALET
ŽENSKI TOALET
MAGACIN 1
MAGACIN 2
MAGACIN 3
MAGACIN 4
MAGACIN 5
MAGACIN 6
MAGACIN 7
MAGACIN 8
MAGACIN 9
MAGACIN 10

Obrada poda

fero-beton
fero-beton
fero-beton
fero-beton
keramika
keramika
keramika
keramika
fero-beton
keramika
keramika
keramika
keramika
fero-beton
keramika
keramika
keramika
keramika
fero-beton
fero-beton
fero-beton
fero-beton
fero-beton
fero-beton
fero-beton
fero-beton
fero-beton
fero-beton
fero-beton
fero-beton
fero-beton
fero-beton
fero-beton
fero-beton
keramika
keramika
fero-beton
fero-beton
fero-beton
fero-beton
fero-beton
fero-beton
fero-beton
fero-beton
fero-beton
fero-beton

Obrada zida Obim (m)

84,470.38
7,409.66
6,869.22

14,342.87
1,075.00
1,160.00
1,750.00
1,515.00
900.00

1,045.00
910.00

1,745.00
1,790.00
860.00

1,035.00
1,025.00
1,870.00
1,845.00
858.00

3,580.00
2,300.00
1,730.00
1,680.00
1,710.00
3,519.99
3,084.87
3,370.00
1,125.23
5,065.12
1,115.00
4,204.76
1,120.03
6,480.60
6,070.04
1,430.00
1,429.99
1,815.00
1,675.06
1,710.00
1,620.00
1,750.00
1,611.02
1,730.00
2,355.00
1,320.00
1,730.00

Površina m2

4,083.38
185.12
143.40
113.18

7.17
7.98

16.93
10.66
5.04
6.60
5.17

17.04
15.19
4.62
6.46
6.35

18.84
16.35
4.60

39.35
32.89
16.57
15.17
15.90
66.22
53.09
52.69
7.69

124.80
7.49

103.04
7.70

131.75
86.41
7.65
7.66
18.61
16.26
15.85
14.92
16.63
14.68
16.39
25.14
10.73
16.09

UKUPNA NETO POVRŠINA SUTERENA 5 615,45 m2 

UKUPNA NETO POVRŠINA SUTERENA UMANJENA ZA 3% 5 446,99 m2 

cm
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