
Odgovorni inženjer:

PROJEKTANT FAZE: Investitor:

Lokacija:

Vrsta tehničke dokumentacije:

Dio tehničke dokumentacije:

Prilog:

Datum izrade i M.P. Datum revizije i M.P.

Br.priloga:

Razmjera:

Br.strane:

Saradnik/ci:

Blok šema

MP.

SIENERSYS d.o.o.
Izvršni direktor:
Igor Strugar, dipl. ing. el.

Objekat:

Glavni inženjer:

1:100

RACK S.1

Glavni projekat

Elektrotehnički projekat - slaba struja

1 2 16
AP

17 18 29
AP

30 31 45
AP

46 47 53
AP

RADIONICA 1

RADIONICA 2

RADIONICA 3

TERETANA

D1 D2

16 x S/FTP cat.6a LSZH kabal

13 x S/FTP cat.6a LSZH kabal

16 x S/FTP cat.6a LSZH kabal

8 x S/FTP cat.6a LSZH kabal

NAUČNO - TEHNOLOŠKI PARK CRNE GORE

Arh. Ilija Radulović, dipl. inž., br. lic. UPI 107/7-575/2

UP broj 12, KP broj 1345/2, 1346/2, 1349/4 i 1372/28 KO Podgorica I,
DUP "Univerzitetski centar" - Izmjene i dopune, Opština Podgorica

MINISTARSTVO NAUKE CRNE GORE

Mirzad Šebo bsc.ing.el.
Stefan Todorović spec.sci.el.

Srđan Pejović, dipl. inž. el.

DRUŠTVO ZA INŽENJERING I PROJEKTOVANJE
tel/fax +38220512542/512543  mob.tel +38267012542
Ul. Moskovska br.127, 81 000 Podgorica
e-mail: office@sienersys.me  web: www.sienersys.me

53 x S/FTP cat.6a LSZH kabal za SKS +
2 x FTP cat.6a LSZH kabal za video nadzor
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